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Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiajgcego www.imgw.pl

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie zadania: pn.: ,Dostawa, montaz oraz
uruchomienie fabrycznie nowych zasilaczy awaryjnych w 7 lokalizacjach Zamawiajqcego”, Numer
postepowania: AZ/18/PN/D/AA/PSHM/17

W imieniu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Parfistwowego Instytutu Badawczego jako Zamawiajgcego,
dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579), niniejszym przekazujg odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawceg, dotyczace tresci zatgcznika nr 7 do SIWZ
,SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH ZASILACZY":

Pytanie 1. Czy przez okreslenie ,funkcja Hot-Swap” Zamawiajacy rozumie konieczno$é zastosowania systemu baterii
ktérych wymiana odbywa sie podczas pracy UPS, bez koniecznoici przetaczania UPS do trybu obejsciowego ,by bass”,
a baterie zamontowane sa w osobnych modutach hot-swap (pakiety baterii)?

Odpowiedi: Przez funkcje ,Hot-Swap” Zamawiajacy rozumie mozliwosé wymiany baterii bez koniecznosci wylaczania
urzadzenia. Wymiana taka odbywac sie moze w trybie obejsciowym »by-pass”.

Pytanie 2. Czy Zamawiajacy wymaga osobnego wejscia zasilania do UPS dla linii zasilania prostownika i zasilania obejscia
(by-pass)?

Odpowied#: Tak, Zamawiajacy wymaga osobnego wejscia dla zasilania prostownika i zasilania obejscia (by-pass).

Pytanie 3. Czy Zamawiajacy wymaga aby dla ,funkcji Hot-Swap” byta realizowana sygnalizacja awarii baterii
zamontowanych w modutach ,Hot-Swap” (sygnalizacja potrzeby wymiany baterii w danym pakiecie bateryjnym)?

Odpowiedi: Zamawiajacy wymaga, aby realizowana byta funkcja sygnalizacji awarii baterii.
Powyzsze odpowiedzi stanowig integralng czgs¢ SIWZ.
Pozostate zapisy pozostajg bez zmian.
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