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UWAGI:

Izolacja termiczna - ściany od zewnątrz do 1,00m 

poniżej terenu zaizolować 5 cm warstwą styropianu

ułożonego na izolacji bitumicznej dostosowanej 

do kontaktu ze styropianem. Styropian poniżej terenu 

osłonić folią kubełkową, a powyżej terenu tynkiem akrylowym. 

Płytę górną osłonić od góry 5 cm warstwą styropianu, zaprawą 

cementową na siatce i 3x pomalować wodoodpornym elastycznym 

pokryciem dla powierzchni żelbetowych.
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Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
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kanalizacyjnych
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PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Dz 110, L= 245,00 m wraz z wymianą zestawu hydroforowego

KOMORA WODOMIERZOWA K1 O WYM. WEW. 2,5 m x 1,5 m
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