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Załącznik nr 1.4 do SIWZ

	



Zamawiający: 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Podleśna 61

01-673 Warszawa

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.) 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)

Nazwa zamówienia:

„Montaż słupa łamanego na dachu budynku Aeroklubu Szczecińskiego”
Lokalizacja inwestycji: ul. Przestrzenna 10, 70-800 Szczecin
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45223210-1 – Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45000000-7 – Roboty budowlane
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1. 
 Część opisowa.
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych o ile takie są wymagane, umożliwiających realizację robót budowlanych, dostawa materiałów i urządzeń oraz wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych składających się na wykonanie słupa pomiarowego 
H = 8 m na dachu budynku Aeroklubu Szczecińskiego.

1.1.1. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Założeniem jest demontaż istniejącego słupa oraz montaż nowego słupa łamanego o wysokości 
8 m na dachu budynku Aeroklubu Szczecińskiego, w miejscu istniejącego słupa.
Zamawiający oświadcza, że:

1) Uzyskał zgodę Dyrekcji Aeroklubu Szczecińskiego na montaż nowego słupa pomiarowego na dachu Aeroklubu Szczecińskiego; 

Przedmiotem zamówienia jest: 
1) Opracowanie projektu konstrukcyjnego słupa łamanego o wysokości 8 m w przedmiotowej lokalizacji;

2) Uzyskanie niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia decyzji administracyjnych o ile przepisy Prawa budowlanego tego wymagają;

3) Roboty budowlane obejmujące:
· Demontaż istniejącego słupa pomiarowego o wysokości 8 m;

· Dostarczenie i montaż nowego słupa pomiarowego.

1.1.2. Charakterystyczne parametry - zestawienie powierzchni i elementów 
do zaprojektowania i wykonania

1) Słup łamany o wysokości 8 m o lekkiej konstrukcji, umożliwiający łatwą obsługę urządzeń pomiarowych zamontowanych na szczycie słupa z poziomu dachu budynku;
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe obiektu 

Obiekt będzie pełnił funkcję osłony hydrologiczno – meteorologicznej kraju w zakresie prowadzenia pomiarów meteorologicznych.
1.2. Opis wymagań – zakres przedmiotu zamówienia 
1.2.1 Zakres prac związanych z wykonaniem projektu budowlanego 
1) Uzyskanie niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia decyzji administracyjnych o ile przepisy Prawa budowlanego tego wymagają;

2) Sporządzenie projektu słupa, w szczególności sposobu montażu na dachu budynku;

3) Uzgodnienie projektu słupa z Dyrektorem Aeroklubu Szczecińskiego.

1.2.2. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

1) Przyjęte rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym przed ostatecznym wykonaniem dokumentacji projektowej. W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile 
nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem 
funkcjonalno-użytkowym;

2) Zamawiający otrzyma na własny użytek kompletną dokumentację projektową wykonaną techniką tradycyjną na nośniku papierowym w dwóch egzemplarzach oraz jeden egzemplarz (kopia bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD). Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i wykonany z należytą starannością.
3) W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do: 

· stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 
z projektem, 

· uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Wykonawcę  lub Zamawiającego.
4) Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek, na koszt Wykonawcy nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u Wykonawcy oraz 
na egzemplarzu Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentację projektową zamienną.
1.2.3. Zakres prac związanych z wykonaniem słupa pomiarowego
Zakresem prac wykonawczych objęty budynek Aeroklubu Szczecińskiego, zlokalizowany w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 10. Istniejący słup pomiarowy (przedstawiony na Zdjęciach istniejącego słupa) należy zdemontować w sposób nienaruszający pokrycia dachowego budynku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zgodzie Aeroklubu Szczecińskiego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania słupa Zamawiającemu. Nowy słup należy zamontować w miejscu lokalizacji istniejącego słupa w sposób nienaruszający pokrycia dachowego budynku Aeroklubu.
1.2.4. Warunki wykonania robót budowlanych 

1) Wykonawca uzgodni, przed rozpoczęciem budowy szczegóły związane z planowanymi pracami 
z Dyrektorem Aeroklubu Szczecińskiego;

2) Wykonawca zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje, maszyny i urządzenia niezbędne 
do realizacji inwestycji oraz wykona wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do realizacji inwestycji;
3) Wykonawca wykona obiekt z materiałów własnych zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programem funkcjonalno-użytkowym; 

4) Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego; 

5) Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami w tym przepisami BHP oraz zapewni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach; 

6) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza 
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty drogi montażowe; 

7) Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

8) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie uporządkowanym;
9) Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania;
10) Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót;
11) Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów;
12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wykorzystanych materiałów. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 
do robót;

13) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót;

14) Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami;

15) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów;

16) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów 
i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego;

17) Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy; 
18) Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;

19) Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i z innymi przepisami obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności, Wykonawca o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego;

20) Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych 
a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich;

1.2.5. Warunki odbioru robót budowlanych

1) Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy 
do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych 
w przepisach badań, prób technicznych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu w formie pisemnej , a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej;

2) Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i osiągnięcia gotowości 
do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę;
3) Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokół odbioru podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. 
W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzień ten stanowi datę odbioru;
4) Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawcę następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego 
od Wykonawcy; 

5) Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu 
nie zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace 
lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem 
i niezbędnych do dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych; 
6) Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
· dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

· specyfikacje techniczne, 

· uwagi i zalecenia Zamawiającego i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

· oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym    oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
· oświadczenie dotyczące wbudowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z projektem budowlanym i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881);
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

· atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

· operat pionowości słupa,
· protokół z badania połączeń spawanych i (lub) skręcanych słupa,
· protokół z pomiarów powłoki malarskiej słupa.
1.3. Opis rozwiązań konstrukcyjnych oraz materiałowych
1.3.1. Wymagania ogólne

1) Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej.
2) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane.
3) Wszystkie nowe materiały stalowe powinny posiadać atesty hutnicze i być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. 

1.3.2. Wymagania szczegółowe

1) Słup pomiarowy o wysokości 8 m, łamany, o lekkiej konstrukcji, umożliwiający obsługę urządzeń zlokalizowanych na szczycie słupa z poziomu dachu, zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie oraz malowanie;
2) Przewody sygnałowe o średnicy otworów 30 mm, poprowadzone wewnątrz słupa z wejściem u podstawy  i wyjściem  na szczycie;
3) Rejka poprzeczna o długości 1,6 m umieszczona na szczycie słupa, umożliwiająca montaż dwóch wiatromierzy o łącznej wadze 4,5 kg;
4) Iglica odgromowa na szczycie słupa o długości około 1 m;
5) Odciągi z liny kwasoodpornej, niwelujące drgania.
1.4. Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej; zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań Dokumentacji projektowej, korzystania z nich, a także rozporządzania tymi opracowaniami; bezterminowo zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, co regulują szczegółowo warunki załączonej Umowy o przeniesienie praw autorskich.
1.5. Pozostałe wymagania 
1) Roboty należy prowadzić zgodnie z oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie z zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późn. zm.). Osoba wykonująca projekt i nadzorująca prace ze strony wykonawcy powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa;

2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej uwzględniającej wszelkie ewentualne zmiany względem projektu wprowadzone w toku budowy oraz  wymagane atesty i certyfikaty na zastosowane materiały i elementy, pomiary i badania techniczne.
3) Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej części. 
5) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
6) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
7) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. 
8) Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
2. Część informacyjna 

2.1.  Podstawy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w ich aktualnie obowiązującej treści. Najistotniejsze akty prawne zestawiono poniżej. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

· Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.); 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  z  2019 r. , poz. 1065);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz.1126 z późn. zm.).

3. Załączniki

1) Zdjęcia istniejącego słupa,

2) Zgoda Aeroklubu Szczecińskiego.
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